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“图示仪XJ4810”与“测试台XJ27102(3KV)” 配合使用方法

使用前准备

1. 测试台与主机紧箍，并用螺钉拧紧。

2. 主机集电极电源(峰值电压)按键全部退出，“峰值电压”旋钮逆时针旋至最小。

3. 主机外轴(电压/度)旋至1mA以下(需要的数值)。

4. 主机X轴(电压/度) 旋至“外接”档位。

5. 测试台(X-电压/度)按键按用户所需电压选适当档(100V、200V、300V)。

测试步骤

1. 测试台用于反向漏电流及击穿测量，不适合于正向测量。测试时，二极管应该与测试台极性反接

2. 测试时，必须闭合安全罩，否则不能测量(安全罩开启时电压断开)。

3. 按入测试台“测试”按钮前应检查主机的“峰值电压”旋钮是否在最小位置，在按入“测试”旋钮后，同时调节主机“峰值电压”旋钮，缓慢升高峰值电压，这时显示屏出现一条水平扫描线，升到一定值时出现扫描线向上抬起，成为二极管击穿曲线。

4. 测试后，必须把主机“峰值电压”钮逆时针旋至最小。

5. 由于是在高压状态下测试，必须注意安全，按步骤操作。
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